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1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями
застережні вказівки

Класифікація застережних
вказівок за типом дій
Застережні вказівки за типом
дій класифіковані наступним
чином: застережними знаками
і сигнальними словами щодо
ступеня можливої небезпеки,
на яку вони вказують:
Застережні знаки та сиг-
нальні слова

Небезпека!
Безпосередня небезпека
для життя або небезпека
тяжкого травмування
Небезпека!
Небезпека для життя
внаслідок ураження еле-
ктричним струмом
Попередження!
Небезпека легкого трав-
мування
Обережно!
Вірогідність матеріаль-
них збитків або завдання
шкоди навколишньому
середовищу

1.2 Використання за
призначенням

При неналежному викорис-
танні або використанні не за
призначенням може виникати
небезпека для здоров'я та
життя користувача або тре-
тіх осіб, а також небезпека за-
вдання шкоди виробу та ін-
шим матеріальним цінностям.
Виріб призначений для вико-
ристання у якості теплогене-
ратора для замкнутих опалю-
вальних установок та систем
нагрівання води.
До використання за призна-
ченням належить:
– дотримання посібників з екс-

плуатації виробу, що додаю-
ться, а також всіх інших вуз-
лів установки

– дотримання всіх наведених
в посібниках умов огляду та
технічного обслуговування.

Експлуатація цього виробу
можлива дітьми віком понад 8
років, а також - особами з об-
меженими фізичними, сенсо-
рними або розумовими здіб-
ностями або з недостатнім до-
свідом та знаннями лише за
умови нагляду за ними або
після проходження ними інс-
труктажу з безпечного вико-
ристання виробу та ознайо-
млення з факторами пов'яза-
ної з цим небезпеки. Дітям за-
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бороняється гратися з виро-
бом. Дітям забороняється ви-
конувати без нагляду миття та
проведення робіт з технічного
обслуговування, що виконую-
ться користувачем.
Інше, ніж описане в цьому по-
сібнику використання, або ви-
користання, що виходить за
межі описаного, вважається
використанням не за призна-
ченням. Використанням не за
призначенням вважається та-
кож будь-яке безпосередньо
комерційне та промислове ви-
користання.
Увага!
Будь-яке неналежне викорис-
тання заборонено.

1.3 Загальні вказівки з
безпеки

1.3.1 Небезпека через
неправильне керування

Через неправильне керування
ви можете створити небезпе-
чну ситуацію для себе та ін-
ших людей і спричините мате-
ріальні збитки.
▶ Уважно прочитайте цей по-

сібник та всю спільно ді-
ючу документацію, зокрема
главу "Безпека" та застері-
гаючі вказівки.

▶ Проводьте лише такі за-
ходи, що передбачені да-

ною інструкцією з експлуа-
тації.

1.3.2 Небезпека для життя в
результаті витоку газу

При наявності запаху газу в
будівлях:
▶ Не заходьте в приміщення

із запахом газу.
▶ За можливості відкрийте на-

встіж вікна та двері, створи-
вши протяг.

▶ Не користуйтесь відкритим
вогнем (наприклад, запаль-
ничками, сірниками).

▶ Не паліть.
▶ Не використовуйте у буді-

влі електричні вимикачі, ме-
режеві штекери, дзвінки, те-
лефони та інші переговорні
пристрої.

▶ Закрийте запірний пристрій
лічильника газу або голов-
ний запірний пристрій.

▶ Якщо можливо, закрийте
газовий запірний кран на
виробі.

▶ Попередьте мешканців бу-
динку про небезпеку, що ви-
никла (криком і стуком).

▶ Негайно покиньте будівлю
і не дозволяйте іншим вхо-
дити в неї.

▶ Повідомте в поліцію та по-
жежну службу телефоном
за межами будинку.

▶ Повідомте чергову частину
підприємства газопоста-
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чання телефоном, що зна-
ходиться за межами будівлі.

1.3.3 Небезпека для життя
через перекритi або
негерметичнi димоходи

При наявності запаху відпра-
цьованих газів у будівлях:
▶ Відкрийте всі двері і вікна,

до яких ви маєте доступ і
створіть протяг.

▶ Вимкніть виріб.
▶ Повідомте про це спеціалі-

ста.

1.3.4 Небезпека для життя,
пов'язана з
вибухонебезпечними та
займистими речовинами

▶ Не використовуйте виріб на
складах з вибуховими або
займистими речовинами
(наприклад, бензин, папір,
фарба).

1.3.5 Небезпека для життя
в результаті виконання
робіт з виробом

▶ В жодному разі не знімайте
та не блокуйте захисні при-
стосування і не дійте в обхід
них.

▶ Не виводьте з ладу жодні
захисні пристосування.

▶ Не порушуйте та не зні-
майте пломбування вузлів.

▶ Не виконуйте жодних конст-
руктивних змін:

– на виробі,
– на лініях подачі газу, при-

точного повітря, води та
електричного струму

– на всій системі випуску
відпрацьованих газів

– на запобіжному клапані
– на стічному трубопроводі
– на елементах будівель-

них конструкцій, що мо-
жуть впливати на експлуа-
таційну безпеку виробу

1.3.6 Небезпека отруєння
через недостатнє
підведення повітря для
підтримки горіння

Умова: Режим подачі повітря
з приміщення

▶ Забезпечте достатнє підве-
дення повітря для підтримки
горіння.

1.3.7 Небезпека
травм і матеріальних
збитків у результаті
неправильного або
пропущеного технічного
обслуговування та
ремонту.

▶ Ніколи не намагайтесь ви-
конати роботи з ремонту та
технічного обслуговування
свого виробу власними си-
лами.

▶ Негайно доручіть спеціалі-
сту усунути несправності та
пошкодження.
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▶ Дотримуйтесь вказаних ін-
тервалів технічного обслу-
говування.

1.3.8 Небезпека корозійного
пошкодження через
непридатне повітря для
підтримки горіння та
повітря приміщення

Аерозолі, розчинники, хлоро-
вмісні миючі засоби, фарби,
клеї, аміачні сполуки, пил і
т. п. можуть призвести до ви-
никнення корозії на виробі та
системі підведення повітря та
газовідводу.
▶ Постійно стежте, щоб пові-

тря, що подається для під-
тримки горіння, не містило
фтору, хлору, сірки, пилу і т.
п.

▶ В місці встановлення не
повинні зберігатись хімікати.

1.3.9 Небезпека
матеріальних збитків,
викликаних морозом

▶ Забезпечте постійну роботу
опалювальної установки в
морозні періоди і достатнє
прогрівання всіх приміщень.

▶ Якщо неможливо забезпе-
чити роботу опалювальної
установки, доручіть спеціа-
лісту спорожнити її.
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2 Вказівки до документації
2.1 Дотримання вимог спільно

діючої документації
▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх

посібників з експлуатації, що додаю-
ться до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації
▶ Зберігайте цей посібник та всю спі-

льно діючу документацію для подаль-
шого використання.

2.3 Сфера застосування
посібника

Дія цього посібника розповсюджується
винятково на:

Виріб - артикульний номер
VUW 200/5-3 (H-UA) 0010048159
VUW 240/5-3 (H-UA) 0010048160
VUW 280/5-3 (H-UA) 0010048161
VU 240/5-5 (H-UA) 0010048162
VU 280/5-5 (H-UA) 0010048163
VUW 240/5-5 (H-UA) 0010048164

3 Опис виробу
3.1 Позначення виробу
Цей виріб — це Котли (апарати) газовi
стандартнi опалювальнi водогрiйнi.

3.2 Конструкція виробу
Сфера застосування: atmoTEC plus

1

4

3

2

1 Органи керу-
вання

2 Виріб

3 Серійний номер
4 Передня відки-

дна кришка
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Сфера застосування: atmoTEC pro

1

2

3

1 Органи керу-
вання

2 Виріб
3 Серійний номер

3.3 Огляд органів керування

50
F.01

1

2

3

4

5

1 Дисплей
2 Права кнопка

вибору
3 Кнопка вми-

кання та вими-
кання / кнопка
скидання збою

4 Поворотна ру-
чка

5 Ліва кнопка ви-
бору

3.4 Дисплей виробу

50
F.01

2

1

3

4

1 Поточні темпе-
ратура лінії по-
дачі опалення,
тиск установки,
режим роботи,
код помилки чи
додаткова ін-
формація

2 Поточне при-
значення правої
кнопки вибору

3 Поточне при-
значення лівої
кнопки вибору

4 Активний режим
роботи

Сим-
вол

Значення

Належна робота пальника:
Пальник працює
Поточний ступінь модуляції паль-
ника (тільки для atmoTEC plus)

bar Тиск установки:

– постійно ввімкнений: тиск запо-
внення знаходиться в допусти-
мому діапазоні

– блимає: тиск заповнення за ме-
жами допустимого діапазону

Допустимий діапазон позначений
пунктирними лініями
Режим опалення активний:

– постійно горить: режим опа-
лення у залежності від запиту
тепла

– блимає: пальник працює у ре-
жимі опалення

Приготування гарячої води активо-
ване (виріб із вбудованим приготу-
ванням гарячої води / виріб із під-
ключеним накопичувачем гарячої
води):

– постійно горить: режим відбору
води до того, як увімкнеться
пальник

– блимає: пальник працює у ре-
жимі відбору води
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Сим-
вол

Значення

Режим «Комфорт» активований
(лише atmoTEC plus з системою
нагрівання води)

– постійно горить: режим «Ком-
форт» активований

– блимає: режим «Комфорт» акти-
вований, пальник працює

Потрібне технічне обслуговування
Інформація до повідомлення про
необхідність технічного обслуго-
вування у Live монітор (тільки
atmoTEC plus)
Літній режим активний
Режим опалення вимкнений
Час блокування пальника актив-
ний:
Для запобігання частому увімк-
ненню та вимкненню (збільшує
термін служби виробу)

F.XX

Помилка у виробі:
З'являється замість основної інди-
кації, або пояснювальна індикація у
вигляді тексту

OFF Експлуатація в режимі очікування

3.5 Інформація на паспортній
табличці

Паспортна табличка встановлюється
на заводі-виробнику на нижній стороні
виробу.

Інформація на пас-
портній табличці

Значення

Ознайомитись з по-
сібником!

atmoTEC Маркетингова назва
VU (VUW) VU = опалювальний

прилад
VUW = комбінова-
ний прилад

12, 18, 20, 24, 25,
28, 32, 36

Потужність приладу

0, 2 0 = виріб без венти-
лятора
2 = виріб із вентиля-
тором

/5 Покоління приладу

Інформація на пас-
портній табличці

Значення

-3 = pro, -5 = plus Тип приладу
H Вид газу
наприклад, RU (BE,
SEE-EU, CZ, HU,
PL, FR, IT, SEE-INT,
TR, UA, VE-AR, VE-
RU, VE-EU, VE-IR)

Цільовий ринок

В Мережна напруга
Вт Споживана потуж-

ність
IP Тип захисту/клас

захисту
Гц Мережна частота
Кат. (напр., II 2H3P) Категорія газового

пристрою
Типи Дозволені типи газо-

вих приладів
наприклад 2H, G20
– 13 мбар (1,3 кПа)

Заводська група
газу і тиск газу на
вході

тт/рррр (наприклад,
11/2015)

Дата виготовлення:
тиждень/рік

PMW Допустимий загаль-
ний надлишковий
тиск в режимі при-
готування гарячої
води

PMS Допустимий загаль-
ний надлишковий
тиск в режимі опа-
лення

P Діапазон номіналь-
ної теплової потуж-
ності

Q Діапазон теплового
навантаження

D Номінальна кіль-
кість відбору гаря-
чої води

Tмакс. Макс. температура
лінії подачі

NOx клас NOx (викид
окису азоту)
Режим опалення

Приготування гаря-
чої води
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Інформація на пас-
портній табличці

Значення

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Код Data
Matrix/штрих-код
містить серійний
номер. Цифри 7
по 16 означають
артикульний номер.

3.6 Маркування CE

 
Маркування CE документально підтвер-
джує відповідність виробів згідно з Де-
кларацією про відповідність основним
вимогам діючих директив.
Декларацію про відповідність можна
проглянути у виробника.

3.7 Національний знак
відповідності України

Маркування національним знаком відпо-
відності вирoбу свідчить його відповід-
ність вимогам Технічних регламентів Ук-
раїни.

3.8 Термін служби
За умови дотримання приписів щодо
транспортування, зберігання, монтажу і
експлуатації, очікуваний термін служби
вирoбу складає 10 років з дня встанов-
лення.

3.9 Дата виготовлення
Дата виготовлення (тиждень, рік) вка-
зані в серійному номері на паспортній
табличці:

– третій і четвертий знак серійного но-
мера вказують рік виробництва (у
двозначному форматi).

– п'ятий і шостий знак серійного номера
вказують тиждень виробництва (від
01 до 52).

4 Експлуатація
4.1 Концепція керування

Орган
керу-
вання

Значення

– Настроювання температури
гарячої води

– Переривання активування
режиму роботи

– Переривання зміни настрою-
ваного значення

– Рівень вибору виявився ви-
щим

– Налаштування температури
лінії подачі опалення

– Зчитування тиску установки
– Активація режиму «Комфорт»

(тільки для atmoTEC plus)
– Активація режиму роботи
– Підтвердження налаштовува-

ного значення
– Рівень вибору виявився ниж-

чим
+

одноча-
сно

Виклик меню

Поворо-
тна ру-
чка

– Зменшення чи збільшення
налаштовуваного значення

– Прокручування пунктів меню
Кнопка вмикання та вими-
кання/кнопка скидання збою

Кнопки вибору мають так звану функцію
програмованої клавіші, тобто, їх функція
може змінюватись.
Якщо ви, наприклад, в основній індикації
натиснули ліву кнопку вибору , то по-
точна функція змінюється з (Темпе-
ратура гарячої води) на Назад ( ).
Настроювані значення завжди відобра-
жаються мигаючими символами.
Зміну значення потрібно завжди під-
тверджувати. Лише після цього нове на-
лаштування зберігається.
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Підсвітка дисплею вмикається при уві-
мкненні виробу або при натисканні кно-
пки.
Підсвітка погасне через одну хвилину,
якщо не натискати жодної кнопки.

Сфера застосування: atmoTEC plus

Виділений пункт меню відображається
на дисплеї світлим шрифтом на тем-
ному фоні.

4.1.1 Зони індикації рівня вибору

Сфера застосування: atmoTEC plus

Xxxx
Xxxxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxx

xxxxxx Xxxxxxx

1
4

3

2

1 Смуга прокру-
тки (якщо є
більше трьох
пунктів у спис-
ку)

2 Поточні функ-
ції правої та лі-
вої кнопок ви-
бору (функції
програмованих
клавіш)

3 Пункти списку
рівня вибору

4 Поточні функції
або рівень ви-
бору

4.2 Основна індикація

50

Основна індикація відображає поточний
стан виробу. При натисканні кнопки дис-
плей відображає активовану функцію.
Якщо натиснути кнопку або не натис-
кати жодної кнопки понад 15 хвилин, ди-
сплей повертається до основної індика-
ції.

При виникненні повідомлення про поми-
лку основна індикація переходить до по-
відомлення про помилку.
Доступність функцій до використання
залежить від того, чи до виробу підклю-
чений регулятор.

4.3 Рівні керування
Виріб має два рівні керування:

– Рівень користувача відображає важ-
ливу інформацію і надає можливості
настройки, що не потребують жодних
попередніх професійних знань.

– Використання рівня спеціаліста до-
зволяється тільки за наявності профе-
сійних знань, тому він захищений ко-
дом.

Рівень користувача – огляд (Сфера
застосування: atmoTEC plus)
(→ сторінка 18)
Рівень користувача – огляд (
Сфера застосування: atmoTEC pro)
(→ сторінка 18)

4.4 Відкривання запірних
пристосувань

1. Попросіть спеціаліста, що встано-
вив виріб, пояснити вам розташу-
вання запірних пристосувань та по-
рядок поводження з ними.

2. Відкрийте запірний газовий кран,
що забезпечується замовником.

3. Відкрийте запірний газовий кран на
виробі.

4. Відкрийте сервісні крани на трубах
постачання та відведення опалю-
вальної установки.

Сфера застосування: Виріб із вмонтованою систе-
мою нагрівання води АБО Виріб з підключеним на-
копичувачем гарячої води

▶ Відкрийте запірний клапан холодної
води.
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4.5 Увімкнення виробу

50
1

2

▶ Натисніть кнопку вмикання/вимикання
(2).
◁ На дисплеї (1) відображається

основна індикація.

4.6 Налаштування температури
лінії подачі опалення

1. Натисніть ( ).
◁ На дисплей виводиться темпера-

тура лінії подачі опалення.

Умова: Жодний регулятор не під'єднаний

▶ Налаштуйте потрібну температуру
лінії подачі опалення.

▶ Для підтвердження налаштування
натисніть .

Умова: Регулятор під'єднаний

▶ Налаштуйте максимальну можливу
температуру лінії подачі опалення на
виробі.

▶ Для підтвердження налаштування
натисніть .

▶ Налаштуйте за допомогою регуля-
тора потрібну температуру лінії по-
дачі опалення (→ посібник з експлуа-
тації регулятора).

4.7 Настроювання приготування
гарячої води

4.7.1 Настроювання температури
гарячої води

Сфера застосування: Виріб із вмонтованою сис-
темою нагрівання води АБО Виріб з підключеним
накопичувачем гарячої води

Небезпека!
Небезпека для життя через
легіонели!
Розмноження легіонел відбу-
вається при температурі ни-
жче 60°C.
▶ Спеціаліст повинен надати

вам інформацію щодо про-
ведених заходів терміч-
ної дезінфекції вашої уста-
новки.

▶ Не налаштовуйте без кон-
сультації зі спеціалістом
температуру гарячої води
нижче 60 °C.

1. Натисніть ( ).
◁ На дисплей блимаючими симво-

лами виводиться налаштована
температура гарячої води.

Умова: Жодний регулятор не під'єднаний

▶ За допомогою поворотної ручки на-
лаштуйте бажану температуру гаря-
чої води.

▶ Для підтвердження налаштування
натисніть .

Умова: Регулятор під'єднаний

▶ Налаштуйте за допомогою поворот-
ної ручки максимальну можливу тем-
пературу гарячої води на виробі.

▶ Для підтвердження налаштування
натисніть .

▶ Налаштуйте за допомогою регуля-
тора потрібну температуру гарячої
води (→ посібник з експлуатації регу-
лятора).
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4.7.2 Налаштування режиму
"Комфорт"

Сфера застосування: atmoTEC plus ТА Виріб із
вмонтованою системою нагрівання води

Режим "Комфорт"

Комфорт ВВІМК

Назад

1. Натисніть ( ).
2. Натисніть ( ).
◁ На дисплеї миготить Комфорт

ВВІМК або Комфорт ВИМК.
3. Обертайте поворотну ручку, щоб

активувати чи деактивувати ком-
фортний режим.

4. Підтвердіть зміну за допомогою
.

◁ Якщо ви активували комфорт-
ний режим, то в основній індика-
ції з'являється символ "".

◁ Якщо ви деактивували комфор-
тний режим, то символ " " в ос-
новній індикації гасне.

4.8 Вимикання функцій виробу
4.8.1 Вимкнення режиму опалення

(літній режим)
Умова: Жодний регулятор не під'єднаний

▶ Натисніть ( ).
◁ На дисплеї з'являється значення

температури лінії подачі опалення.

Сфера застосування: atmoTEC plus

▶ За допомогою поворотної ручки
налаштуйте температуру гарячої
води на Опалення ВИМК.

Сфера застосування: atmoTEC pro

▶ За допомогою поворотної ручки
налаштуйте температуру гарячої
води на off.

1. Для підтвердження налаштування
натисніть .

◁ Режим опалення вимкнений.
◁ На дисплеї з’являється символ

.
◁ Функція захисту від замерзання

виробу залишається активною.

4.8.2 Вимкнення приготування
гарячої води

Сфера застосування: Виріб з підключеним нако-
пичувачем гарячої води

1. Натисніть ( ).
◁ На дисплей блимаючими симво-

лами виводиться налаштована
температура гарячої води.

Сфера застосування: atmoTEC plus

▶ За допомогою поворотної ручки
налаштуйте температуру гарячої
води на Наповн. накоп. ВИМК.

Сфера застосування: atmoTEC pro

▶ За допомогою поворотної ручки
налаштуйте температуру гарячої
води на off.

2. Для підтвердження налаштування
натисніть .
◁ Приготування гарячої води вим-

кнене.
◁ Функція захисту від замерзання

накопичувача гарячої води за-
лишається активною.

4.9 Відкликання кодів стану
Сфера застосування: atmoTEC plus

▶ Натисніть одночасно та .
◁ З'явиться меню.

▶ Перейдіть до пункту меню Live мо-
нітор та натисніть .
Коди стану (→ сторінка 19)
◁ На дисплеї відображається експ-

луатаційний стан (код стану).

Сфера застосування: atmoTEC pro

▶ Натисніть одночасно та .
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Коди стану (→ сторінка 19)
◁ З'явиться меню.
◁ На дисплеї відображається експ-

луатаційний стан (код стану).

5 Технічне обслуговування і
догляд

5.1 Технічне обслуговування
Передумовою для тривалої експлуата-
ційної готовності, безпеки, надійності та
тривалого терміну служби є щорічний
технічний огляд і технічне обслугову-
вання виробу один раз на два роки ква-
ліфікованим спеціалістом. У залежно-
сті від результатів огляду може знадо-
битись більш раннє технічне обслугову-
вання.

5.2 Догляд за виробом
▶ Очистіть обшивку вологою ганчіркою

з невеликою кількістю мила, що не
містить розчинників.

▶ Не використовуйте аерозолі, абрази-
вні засоби, миючі засоби, та засоби
для чищення, що містять розчинники
або хлор.

5.3 Зчитування повідомлень
про необхідність технічного
обслуговування

Якщо на дисплеї відображається сим-
вол , це вказує на необхідність техні-
чного обслуговування виробу. Виріб не
знаходиться в режимі помилки, а про-
довжує працювати.
▶ Зверніться з цього приводу до спеціа-

ліста.
▶ Якщо одночасно з цим блимаю-

чими символами відображається
тиск води, долийте за необхідно-
сті воду в опалювальну установку
(→ сторінка 15).

5.4 Перевірте правильність тиску
наповнення опалювальної
установки

5.4.1 Перевірка тиску установки

Вказівка
Ваш виріб оснащений датчиком
тиску та цифровою індикацією
тиску.
Якщо тиск установки нижче по-
трібного, на дисплеї миготить ін-
дикація тиску і за хвилину дода-
тково відображається символ

. Якщо тиск падає ще більше
(до значення менше 0,03 МПа
(0,3 бар)), виріб переходить у
режим несправності. Якщо опа-
лювальна установка обслуговує
кілька поверхів, може знадоби-
тись більш високий тиск уста-
новки. Запитайте свого спеціалі-
ста з цього приводу.

1. Натисніть двічі .
◁ На дисплеї відображається пото-

чний тиск установки та діапазон
допустимих значень тиску.

2. Перевірте тиск установки на дисп-
леї.
Результат 1:
Тиск установки: 0,08 … 0,2 МПа
(0,80 … 2,0 бар)
Тиск установки знаходиться в пе-
редбачуваному діапазоні тиску.
Результат 2:
Тиск установки: < 0,08 МПа
(< 0,80 бар)
▶ Наповніть опалювальну уста-

новку. (→ сторінка 15)
◁ Коли тиск досягне діапазону

достатніх значень, через 20
секунд згасне індикатор.
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5.4.2 Наповнення опалювальної
установки

Обережно!
Вірогідність матеріальних
збитків з-за води системи
опалення з високим вмістом
вапна, або забрудненої си-
льно корозійними речови-
нами або хімікатами!
Непридатна вода системи
опалення пошкоджує ущіль-
нення та мембрани, забиває
вузли виробу і опалювальної
установки, через які протікає.
▶ Заповнюйте опалювальну

установку тільки підходя-
щою водою системи опа-
лення.

▶ При виникненні сумнівів
зверніться до спеціаліста.

Вказівка
Спеціаліст відповідає за перше
наповнення.

Сфера застосування: Виріб із наповнювальним
пристроєм

▶ Відкрийте всі крани радіаторів опа-
лення (термостатичні клапани) опа-
лювальної установки.

▶ Повільно відкрутіть наповнюваль-
ний пристрій і заливайте воду, доки
не буде досягнуто необхідного ти-
ску установки.

▶ Видаліть повітря з усіх радіаторів
опалення.

▶ Перевірте тиск установки на дисп-
леї. (→ сторінка 14)

▶ За потреби долийте воду.
▶ Перекрийте наповнювальний прист-

рій.

Сфера застосування: Виріб без наповнювального
пристрою

▶ З'єднайте наповнювальний кран
із лінією подачі води системи опа-
лення згідно з інструкціями спеціа-
ліста.

▶ Відкрийте всі крани радіаторів опа-
лення (термостатичні клапани) опа-
лювальної установки.

▶ Відкрийте трубопровід холодної
води.

▶ Повільно відкрутіть наповнюваль-
ний кран і заливайте воду, доки не
буде досягнуто необхідного тиску
установки.

▶ Перекрийте трубопровід холодної
води.

▶ Видаліть повітря з усіх радіаторів
опалення.

▶ Перевірте тиск установки на дисп-
леї. (→ сторінка 14)

▶ За потреби долийте воду.
▶ Перекрийте наповнювальний кран.
▶ Від'єднайте наповнювальний кран

від трубопроводу холодної води.

6 Усунення несправностей
6.1 Виявлення та усунення

несправностей
▶ При виникненні несправностей або

повідомлень про помилку (F.XX) ді-
йте згідно з таблицею, що міститься в
додатку.
Усунення несправності
(→ сторінка 20)
Усунення несправностей
(→ сторінка 20)

▶ Якщо виріб не працює належним чи-
ном, зверніться до спеціаліста.
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7 Виведення з експлуатації
7.1 Тимчасове виведення виробу

з експлуатації

Вказівка
Не від'єднуйте виріб від електро-
мережі, щоб забезпечити роботу
функції захисту від замерзання.

1. Виконуйте тимчасове виведення
виробу з експлуатації лише тоді,
коли не очікується морозу.

2. Натисніть кнопку вми-
кання/вимикання.
◁ Дисплей гасне.

3. При виведенні з експлуатації на
тривалий період часу (наприклад,
відпустка) додатково необхідно пе-
рекрити запірний газовий кран та,
для комбінованих виробів - запірний
кран холодної води.

7.2 Остаточне виведення виробу з
експлуатації

▶ Доручіть спеціалісту остаточно виве-
сти виріб з експлуатації.

8 Вторинна переробка та
утилізація

▶ Доручіть утилізацію упаковки спеціа-
лісту, який встановив виріб.

Утилізація виробу

Якщо виріб позначений таким зна-
ком:
▶ У цьому випадку забороняється ути-

лізовувати виріб разом із побутовими
відходами.

▶ Замість цього здайте виріб до пункту
прийому старих електричних або еле-
ктронних приладів.

Утилізація елементів жив-
лення/акумуляторів

Якщо виріб містить елементи жив-
лення/акумулятори, він позначається та-
ким знаком:
▶ У цьому випадку здайте елементи жи-

влення/акумулятори до пункту при-
йому елементів живлення.
◁ Обов'язкова умова: елементи жи-

влення/акумулятори можуть бути
вилучені з виробу без їх руйну-
вання. В іншому випадку елементи
живлення/акумулятори утилізую-
ться разом із виробом.

▶ Відповідно до вимог законодавства,
повернення використаних елемен-
тів живлення є обов'язковим, оскільки
елементи живлення/акумулятори мо-
жуть містити речовини, шкідливі для
здоров'я та навколишнього середо-
вища.

9 Гарантія та сервісна
служба

9.1 Гарантія
1. Гарантія надається на наведені в

інструкції для кожного конкретного
приладу технічні характеристики.

2. Термін гарантії заводу виробника:

– 12 місяців від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більше 18 місяців від дня покупки
товару;

– за умови підписання сервісного
договору між користувачем та
сервіс-партнером по закінченню
першого року гарантії

– 24 місяця від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більш 30 місяців від дня покупки
товару; при обов'язковому дотри-
манні наступних умов
а) устаткування придбане у офі-
ційних постачальників Vaillant
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у країні, де буде здійснюватися
його установка;
б) введення в експлуатацію і об-
слуговування устаткування здійс-
нюється уповноваженими Vaillant
організаціями, що мають чинні мі-
сцеві дозволи і ліцензії (охорона
праці, газова служба, пожежна
безпека і т.д.);
в) були дотримані всі приписи,
наведені в технічній документації
Vaillant для конкретного приладу.

3. Виконання гарантійних зобов'язань,
передбачених чинним законодав-
ством тої місцевості, де був при-
дбаний апарат виробництва фірми
Vaillant, здійснюють сервісні орга-
нізації, уповноважені Vaillant, або
фірмовий сервіс Vaillant, що мають
чинні місцеві дозволи і ліцензії (охо-
рона праці, газова служба, пожежна
безпека і т.д.).

4. Гарантійний термін на замінені пі-
сля закінчення гарантійного строку
вузли, агрегати і запасні частини
становить 6 місяців. У результаті
ремонту або заміни вузлів і агрега-
тів гарантійний термін на виріб у ці-
лому не поновлюється.

5. Гарантійні вимоги задовольняються
шляхом ремонту або заміни виробу
за рішенням уповноваженої Vaillant
організації.

6. Вузли і агрегати, які були замінені
на справні, є власністю Vaillant і пе-
редаються уповноваженій організа-
ції.

7. Обов'язковим є застосування оригі-
нальних приладь (труби для підве-
дення повітря і/або відводу продук-
тів згоряння, регулятори, і т.д.), за-
пасних частин;

8. Претензії щодо виконання гарантій-
них зобов'язань не приймаються,
якщо:
а) зроблені самостійно, або не упов-
новаженими особами, зміни в уста-
ткуванні, підключенні газу, притоку

повітря, води й електроенергії, вен-
тиляції, на димоходах, будівельні
зміни в зоні встановлення устатку-
вання;
б) устаткування було ушкоджено
при транспортуванні або неналеж-
ному зберіганні;
в) при недотриманні інструкцій з
правил монтажу, і експлуатації уста-
ткування;
г) робота здійснюється при тиску
води понад 10 бар (для водонагрі-
вачів);
д) параметри напруги електроме-
режі не відповідають місцевим нор-
мам;
е) збиток викликаний недотриман-
ням державних технічних стандар-
тів і норм;
ж) збиток викликаний потраплянням
сторонніх предметів в елементи
устаткування;
з) застосовується неоригінальне
приладдя і/або запасні частини.

9. Уповноважені організації здійсню-
ють безоплатний ремонт, якщо не-
доліки не викликані причинами, за-
значеними в пункті 7 (8), і роблять
відповідні записи в гарантійному та-
лоні.

9.2 Сервісна служба
Безкоштовна інформаційна телефонна
лінія по Україні
Гаряча лінія: 0800 501 805
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Додаток
A Рівень користувача
Сфера застосування: atmoTEC plus

Рівень налаштування Значення Оди-
ниця

Ширина кроку, вибір Завод-
ське
нала-
шту-
вання

мін. макс.

Основна індикація →
Темп-ра под. лінії 30 80 ℃ 60
Темп-ра ГВ 35 65 ℃ (тільки виріб із системою нагрі-

вання води або з приєднаним
накопичувачем гарячої води)

55

Меню → Тиск води →
Тиск води поточне

значення
бар

Меню → Live монітор →
Стан поточне

значення

Меню → Інформація →
Контактні данні телефон
Серійний номер Постійне

значення
Контраст дисплея 15 40 1 25

Меню → Скид. часу блок. →
Скид. часу блок. поточне зна-

чення
хв

Сфера застосування: atmoTEC pro

Рівень налаштування Значення Оди-
ниця

Ширина кроку, вибір Завод-
ське
нала-
шту-
вання

мін. макс.

Основна індикація →
Температура лінії по-
дачі опалення

30 80 ℃ 60

Температура гарячої
води

35 65 ℃ (тільки виріб із інтегрованою си-
стемою нагрівання води або з
приєднаним накопичувачем гаря-
чої води)

55
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Рівень налаштування Значення Оди-
ниця

Ширина кроку, вибір Завод-
ське
нала-
шту-
вання

мін. макс.

Меню →
Код стану поточне

значення

B Коди стану
Код Значення
S.00 Опалення не має потребу тепла. Пальник вимкнено.
S.01 Запуск вентилятора для режима опалення активовано.
S.02 Лінія подачі насоса для режиму опалення активована.
S.03 Запалювання для режима опалення активовано.
S.04 Пальник для режиму опалення активовано.
S.06 Вибіг вентилятора для режиму опалення активовано.
S.07 Вибіг насоса для режиму опалення активовано.
S.08 Час блокування для режима опалення активовано.
S.10 Запит гарячої води активовано.
S.11 Вибіг вентилятора для режиму приготування гарячої води активо-

вано.
S.13 Запалювання для режиму приготування гарячої води активовано.
S.14 Пальник для режиму приготування гарячої води активовано.
S.15 Вибір насоса та вентилятора для режиму приготування гарячої

води активовано.
S.16 Вибір вентилятора для режиму приготування гарячої води активо-

вано.
S.17 Вибіг насоса для режиму приготування гарячої води активовано.
S.20 Запит гарячої води активовано.
S.21 Вибіг вентилятора для режиму приготування гарячої води активо-

вано.
S.22 Лінія подачі насоса для режиму приготування гарячої води активо-

вана.
S.23 Запалювання для режиму приготування гарячої води активовано.
S.24 Пальник для режиму приготування гарячої води активовано.
S.25 Вибір насоса та вентилятора для режиму приготування гарячої

води активовано.
S.26 Вибір вентилятора для режиму приготування гарячої води активо-

вано.
S.27 Вибіг насоса для режиму приготування гарячої води активовано.
S.28 Час блокування пальника для режиму приготування гарячої води

активовано.
S.30 Кімнатний термостат блокує режим опалення.
S.31 Активовано літній режим або регулятор eBUS блокує режим опа-

лення.
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Код Значення
S.34 Функція захисту від замерзання активована.

C Усунення несправності
Код/Значення Можлива причина Захід
F.22
Тиск установки надто
низький

Тиск установки зана-
дто низький. Недо-
статньо води в опа-
лювальній установці.

▶ Наповніть опалювальну установку.
(→ сторінка 15)

F.28
Розпалювання завер-
шилося невдачею

Після двох невдалих
спроб розпалювання
виріб перейшов у ре-
жим «Несправність».

1. Перевірте, чи відкритий запірний газо-
вий кран.

2. Натискайте протягом секунди кнопку
скидання збою.
– Спроби скидання збою: ≤ 3

3. Якщо не вдалося усунути збій розпа-
лювання за три спроби скидання збою,
зверніться до спеціаліста.

F.36
Несправність у сис-
темі підведення по-
вітря та відведення
відпрацьованих газів

Труба димоходу за-
блокована.

▶ Доручіть усунення несправності спеціалі-
сту.

D Усунення несправностей
Несправність Можлива причина Захід
Виріб не працює (не-
має гарячої води, си-
стема опалення за-
лишається холод-
ною)

Встановлений замов-
ником запірний газо-
вий кран та/або запі-
рний газовий кран на
виробі закритий.

▶ Відкрийте обидва запірні газові крани.

Запірний вентиль хо-
лодної води закри-
тий.

▶ Відкрийте запірний клапан холодної води.

Перервано поста-
чання струму до бу-
дівлі.

▶ Перевірте запобіжник будівлі. Виріб авто-
матично вмикається при відновленні еле-
ктроживлення.

Виріб вимкнений. ▶ Увімкніть виріб. (→ сторінка 12)
Налаштована надто
низька температура
лінії подачі опалення
/ температура гаря-
чої води та/або ак-
тивоване налаш-
тування Опалення
ВИМК або off.

1. Налаштуйте температуру лінії подачі
опалення. (→ сторінка 12)

2. Налаштуйте температуру гарячої води.
(Сфера застосування: Виріб із вмонто-
ваною системою нагрівання води АБО
Виріб з підключеним накопичувачем га-
рячої води) (→ сторінка 12)

В опалювальній уста-
новці є повітря.

▶ Доручіть спеціалісту видалити повітря з
опалювальної установки.
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Несправність Можлива причина Захід
Режим нагрівання
води працює нор-
мально; опалення не
вмикається

Зовнішній регулятор
неправильно налаш-
тований.

▶ Правильно налаштуйте зовнішній регуля-
тор (→посібник з експлуатації регулято-
ра).
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